L ¥ MUNICIPALS

LABORATORI
Pda. Porpres, 5 Camins, Finca 52

43206 REUS

Tel.: 977 753 700
Fax : 977 242 937

Laborat

Jcat

Aigiies de Reus

INFORME D'ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC233123-16/01

DADES DE LA MOSTRA:
Data i hora de mostreig:

Data i hora de recepcié mostra:

Data inici analisi:
Data final analisi:
Tipus mostra:
Mostra:

Referencia client:
Referencia comanda:
Referencia oferta:

AIGUES DE REUS
Placa de les Aigues 1

43201 - Reus

01/08/2016 8:30:00

01/08/2016 9:45:00

01/08/2016

03/08/2016

Aigua per consum huma-AC
RE/AC233123-16

Analisi de control - Xarxa de distribucio

NIF A43673839 - Oficina Central: Placa del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat

Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, seccié 8, full T24070. Inscripcié 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A, -

Mostrejador: AREMSA - Fifiana (* segons instruccio IN11)
Procedencia: Font Urbanitzacio Pi (Carrer Bernat Metge)
Envas: Plastic esterilitzat
PARAMETRES RESULTATS VALORS PARAMETRICS UNITATS
RD140/2003
Residu sec a 180°C 530,0 mag/|
* Assecat del residu a 180°C / PNT-ME095
Clor lliure residual 0,1 1,0 mag/l
* Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME069
Conductivitat a 20°C 779 2500 uS /em a 20 °C
Metode electrométric / PNT-MEQ10 / AC
pH 7,7 6,5-9,5 Unitats
Métode electrometric / PNT-ME012 / AC |
Nitrats 6,2 50 ma/l
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-ME017
Terbolesa 0,4 5 NTU
Métode Nefelométric / PNT-ME020
Bicarbonats 192 mg/l
* Titulacid volumeétrica / PNT-ME031
Olor TON 2 3 index dilucio a 25 c@
* Metode organoléptic / PNT-MEQ77
Gust TFN 2 3 Index dilucio a 25 c®
* Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Amoni <0,10 0,5 ma/!
* Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEQ15
Color <5,0 15 mg/! Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-ME081
Bacteris coliformes Abséncia Abséncia ufc/100ml
* Métode de filtracié en membrana / PNT-ME0OO3
Escherichia coli Abséncia Abszncia ufc/100mi

* Metode de filtracio eg membrana | PNT-ME003

OBSERVACI

Segons els criteriSSanltaris sobre Ia qualitat de l'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parametres analitzats |2 mostra:

compLeny’

Reus, 1/de septiembre del 2016
f

eses de les determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposicio del client.
ig/només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacio per escrit del Laboratori.
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- NIF A43673839 - Oficina Central: Plaga del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat

Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, seccio 8, full T24070. Inscripcié 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

LABORATORI

: R :g;“mms. 5 Camins, Finca 52
> X i
v Muncieas Aigiies de Reus

INFORME D'ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC233154-16/01

AIGUES DE REUS
Placa de les Aiglies 1

43201 - Reus

DADES DE LA MOSTRA:
Data i hora de mostreig: 08/08/2016 9:45:00
Data i hora de recepcio mostra: 08/08/2016 10:50:00
Data inici analisi: 08/08/2016
Data final analisi: 09/08/2016
Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC
Mostra: RE/AC233154-16
Referencia client: A.Control - Font publica
Referéncia comanda:
Referéncia oferta:
Mostrejador: AREMSA - Aragonés (* segons instruccio IN11)
Procedéncia: Font Plaga de la Fumera
Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS UNITATS

PARAMETRICS
RD140/2003

Clor lliure residual 0,3 1,0 mg/l
* Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME069
Conductivitat a 20°C 764 2500 uS fcma 20 eC
Métode electromeétric / PNT-ME010 / AC
pH 7.9 6,5-9,5 Unitats
Metode electrometric / PNT-MEQ12 / AC
Nitrats 6,1 50 mg/I
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEQ17
Terbolesa <0,2 5 NTU
Meétode Nefelomeétric / PNT-MEQ20
Olor TON 2 3 index dilucio a 25 c®
* Metode organoleptic / PNT-ME077
Gust TFN 2 3 index dilucio a 25 c®
* Metode organoléptic / PNT-MEQ77
Amoni <0,10 0,5 mag/l
* Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO15
Color <5,0 15 ma/l Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-MEO81
Bac!:eris coliformes Abséncia Abséncia ufc/100ml
* Metode de filtracié en membrana / PNT-ME0O3
Escherichia coli Abséncia Abséncia ufc/100ml

* Métode de ﬁltracxdﬂen membrana / PNT-MEQD3

OBSERVACIO J

i
Les incert es determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades | a disposicié del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacio per escrit del Laboraton.
Els parémetr%{anatitjcs marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.
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REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaga del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, seccit 8, full T24070. Inscripcié 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

LABORATORI

v « REU S :g;b:okrgjess, 5 Camins, Finca 52
Fox 577 342557
% ’ SERVEIS Gborstor @aiguestereus.ca
&  MunicipaLs Aigiies de Reus

INFORME D'ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC233183-16/01

AIGUES DE REUS
Placa de les Aiglies 1

43201 - Reus

DADES DE LA MOSTRA:
Data i hora de mostreig: 17/08/2016 10:00:00
Data i hora de recepcido mostra:  17/08/2016 10:05:00
Data inici analisi: 17/08/2016
Data final analisi: 18/08/2016
Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC
Mostra: RE/AC233183-16
Referencia client: Analisi de control - Xarxa de distribucid
Referéncia comanda:
Referéncia oferta:
Mostrejador: AREMSA (* segons instruccio IN11)
Procedéncia: Font edar Reus
Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS PARAMETRICS UNITATS

RD140/2003

Clor lliure residual 0,4 1,0 mg/|
* Esp. Abs. Molec. metode del DPD / PNT-ME069
Conductivitat a 20°C 762 2500 uS Jema 20 °C
Métode electrometric / PNT-MEQ10 / AC
pH 7,9 65 ~9.5 Unitats
Metode electromeétric / PNT-MEQ12 / AC
Nitrats 5.5 50 ma/I
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEQ17
Terbolesa <0,2 5 NTU
Métode Nefelométric / PNT-ME020
Olor TON 2 3 index dilucio a 25 c®
* Métode organoleptic / PNT-MEQ77
Gust TFN 2 3 index dilucio a 25 ¢©
* Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Amoni <0,10 0,5 ma/l
* Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO15
Color <5,0 15 mg/| Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-ME081
Bacteris coliformes Abséncia Abséncia ufc/100ml
* Métode de filtracio en membrana / PNT-MEQO3
Escherichia coli Abséncia Abseéncia ufc/100ml

* Métode de filtracio en membrana / PNT-MEC03

OBSERVACIO?&,-’

Segons els criterig sanitaris sobre la qualitat de I'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parametres analitzats la mostra:
/ J-"

COMPLEIX  /

/ " \
Reus, 1 de séptiembre del 2016

CAP TORI

Les ince[teses de/les determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposicio del client.

L salg només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacic per escrit del Laboratori.
Els paral analitics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.
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REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaga del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
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LABORATORI

L Pda. Porpres, 5 Camins, Finca 52

& REUS S
€ O sruess R
¢ MUNICIPALS Aigiies de Reus

INFORME D'ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC233212-16/01

AIGUES DE REUS

Placa de les Aigles 1

43201 - Reus
DADES DE LA MOSTRA:

Data i hora de mostreig: 22/08/2016 10:15:00

Data i hora de recepcio mostra: 22/08/2016 10:30:00

Data inici analisi: 22/08/2016

Data final analisi: 23/08/2016

Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC
Mostra: RE/AC233212-16
Referencia client: A.control - Font pdblica

Referéncia comanda:
Referencia oferta:

Mostrejador: AREMSA - Cortés (* segons instruccid IN11)
Procedéncia: Font Boca de la Mina
Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS UNITATS

PARAMETRICS
RD140/2003

Clor lliure residual 0,8 1,0 ma/|
* Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME069
Conductivitat a 20°C 817 2500 uS /ema 20 °C
Métode electrométric / PNT-MEQ10 / AC
pH 8,0 6,5-9,5 Unitats
Metode electromeétric / PNT-ME012 / AC
Nitrats 6,3 50 ma/|
Esp. Abs. Malec., espectre ultraviolat / PNT-MEQ17
Terbolesa 0,2 5 NTU
Metode Nefelometric / PNT-ME020
Olor TON 3 3 index dilucio a 25 ¢°
* Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Gust TFN 3 3 index dilucic a 25 c@
* Métode organoleptic / PNT-MEQ77
Amoni <0,10 0,5 mag/!
* Espectrofotometria UV-Vis / PNT-ME015
Color <5,0 i5 mg/! Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-ME081
Bacteris coliformes Abséncia Abséncia ufe/100ml
* Métode de filtracié en membrana / PNT-MEQ03
Escherichia coli Absencia Absencia ufe/100m!

* Métode de ﬂltracié_,ﬁen membrana / PNT-MEQ03

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre Iz qualitat de I'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parametres analitzats la
mostra: /
COMPLEIX [/

\

1

Reus, 1 de geptiembre del 2016

Jaume Cdbré Fontseré

CAP ATORI
Les ineeft ¢ les determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposicié del client.
Linforme.d'Assaig nomeés afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacio per escrit del Laboratori,

Els parame r?s analitics marcats (+) en aguest informe han estat subcontractats.
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Tt N s a vy o s Elsassajos | activitats marcats amb (*) estan
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