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Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, seccié 8, full T24070. Inscripci6 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

LABORATORI
Pda. Porpres, 5 Camins, Finca 52

REUS e Ta7 753 700
" SERVEIS GhorsinGauessees
MUNICIPALS Aiglies de Reus
INFORME D'ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC237712-16/01

AIGUES DE REUS
Placa de les Aiguies 1

43201 - Reus

DADES DE LA MOSTRA:
Data i hora de mostreig: 14/11/2016 7:30:00
Data i hora de recepcio mostra: 14/11/2016 10:30:00
Data inici analisi: 14/11/2016
Data final analisi: 15/11/2016
Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC
Mostra: RE/AC237712-16
Referencia client: Andlisi Control - Font pUblica
Referéncia comanda:
Referéncia oferta:
Mostrejador: AREMSA - Fiflana (* segons instruccio IN11)
Procedencia: Font Mas Carpa
Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS UNITATS

PARAMETRICS
RD140/2003

Clor lliure residual 0,6 1,0 ma/I
* Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME06S
Conductivitat a 20°C 1135 2500 uS /cma 20 °C
Métode electrométric / PNT-ME010 / AC
pH 8,1 6;,5-9,5 Unitats
Métode electromeétric / PNT-MEQ12 / AC
Nitrats 7.8 50 mg/I
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-ME017
Terbolesa 0,3 5 NTU
Metode Nefelomeétric / PNT-ME020
Olor TON 2 3 index dilucio a 25 c®
* Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Gust TFN 2 3 index dilucio a 25 c®
* Métode organoleptic / PNT-MEQ77
Amoni <0,10 0,5 mg/I
* Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO15
Color <5,0 15 mg/| Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-ME081
Bacteris coliformes Abséncia Abséncia ufc/100ml
* Métode de filtracié en membrana / PNT-MEQ03
Escherichia coli Abséncia Abséncia ufc/100ml

* Métode de filtracid en membrana / PNT-MEQ03

OBSERVACIONS

Segons els criteris/sanitaris sobre la qualitat de |'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parametres analitzats |a
mostra: /

COMPLEIX

'{"ES DE REUS

Reus, 1 de diciembre del 2016 " *
: _+115 SERVEIS MUNICIPALS, SA
| A-33673839
Jaume Qabeé Fontsere “Aaca de les Aigtes, 1

ORI 43201 Reus

Les incert de les determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposicio del client.
L'informe d'Assajg només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense |'aprovacic per escrit del Laboratori.
Els parametres analitics marcats (+) en aguest informe han estat subcontractats.
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Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, seccié 8, full T24070. Inscripcié 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

LABORATORI
Pda. Porpres, 5 Camins, Finca 52

pets SRS
’ SERVEIS e
MUNICIPALS Aiglies de Reus

INFORME D'ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC237756-16/01

AIGUES DE REUS
Placa de les Aigues 1
43201 - Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Data i hora de mostreig: 21/11/2016 10:10:00

Data i hora de recepcio mostra: 21/11/2016 10:20:00

Data inici analisi: 21/11/2016

Data final analisi: 22/11/2016

Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC

Mostra: RE/AC237756-16

Referencia client: Analisi de control - Xarxa de distribucio
Referéncia comanda:

Referéncia oferta:

Mostrejador: AREMSA - Cortés (* segons instruccio IN11)
Procedeéncia: Font Mas Vilanova

Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS UNITATS
PARAMETRICS
RD140/2003

Clor lliure residual 0,6 1,0 ma/I
* Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME06S
Conductivitat a 20°C 1107 2500 uS fcm a 20 °C
Meétode electromeétric / PNT-ME010 / AC
pH 8,0 6,5-9,5 Unitats
Métode electrométric / PNT-ME012 / AC
Nitrats 7,0 50 mag/!
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-ME017
Terbolesa 0,2 5 NTU
Métode Nefelometric / PNT-ME020
Olor TON 2 3 index dilucio a 25 c®
* Métode organoléptic / PNT-ME077
Gust TFN 2 3 index dilucio a 25 c°
* Métode organcléptic / PNT-MEQ77
Amoni <0,10 0,5 mag/l
* Espectrofotometria UV-Vis / PNT-ME015
Color <5,0 15 mg/l Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-ME081
Bacteris coliformes Abséncia Abséncia ufc/100ml
* Métode de filtracio en membrana / PNT-MEQQ3
Escherichia coli Abséncia Abseéncia ufc/100m
* Métode de filtracio en membrana / PNT-ME0Q3
1
OBSERVACION

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de I'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parametres analitzats la
mostra:

COMPLEIX

, AIGUES DE REUS
Reus, 1 de dici > bre del 2016 ServEls MUNICIPALS, SA
NIF: A-43673839

Placa de les Aigles, 1

aume Cahrg Fonts
JC:P ;’. iy 43201 Reus

Les incerteses defl s determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposicid del client.
L'infomje d'Asgai - nomeés afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense |‘aprovacio per escrit del Laboratori.
Els parametres dnalitics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.
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REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. -

Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secci6 8, full T24070. Inscripcio la. Registre d'Entitats Locals 4312335139

LABORATORI
Pga. Porpres, 5 Camins, Finca 52

REUS g
’ SERVEIS Laboratori@aiguesdereus.cat
MUNICIPALS Aiglies de Reus

INFORME D'ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC237683-16/01

AIGUES DE REUS

Plaga de les Aigues 1

43201 - Reus
DADES DE LA MOSTRA:

Data i hora de mostreig: 07/11/2016 7:45:00

Data i hora de recepcido mostra: 07/11/2016 10:30:00

Data inici analisi: 07/11/2016

Data final analisi: 09/11/2016

Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC

Mostra: RE/AC237683-16

Referencia client: Analisi de control - Xarxa de distribucio

Referéncia comanda:

Referéncia oferta:

Mostrejador: AREMSA - Aragonés (* segons instruccié IN11)
Procedéncia: Font Abat Oliva

Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS PARAMETRICS
RD140/2003

Residu sec a 180°C 774,0

* Assecat del residu a 180°9C / PNT-MEQ95

Clor lliure residual 0,5 1,0
* Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME069

Conductivitat a 20°C 1128 2500
Métode electromeétric / PNT-MEQG10 / AC

pH 7.1 6,5-9,5
Métode electrométric / PNT-MEQ012 / AC

Nitrats 7,8 50
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEQ17

Terbolesa 0,2 5
Metode Nefelométric / PNT-MEQ20

Bicarbonats 204

* Titulacié volumetrica / PNT-ME031

UNITATS

ma/l
mg/|
uS /fcm a 20 °C
Unitats
mg/I
NTU

ma/l

Olor TON 2 3 index dilucio a 25 c®

* Métode organoleptic / PNT-MEQ77

Gust TFN 2 3 index dilucio a 25 c@

* Métode organoléptic / PNT-MEQ77

Amoni <0,10 0,5

* Espectrofotometria UV-Vis / PNT-ME015

Color <5,0 15
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-MEO81

Bacteris coliformes Abséncia Abséncia
* Metode de filtracié en membrana / PNT-MEQ03

Escherichia coli Abséncia Absencia
* Métode de filtracié en membrana / PNT-ME003

”

OBSERVACIONS |
Segons els criteris ganitaris sobre ia qualitat de J'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parémerres analitzats

AIGUES DE REUS

REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA
mbre figk 28163573839

Placa de les Aigues, 1

COMPLEIX

Reus, 1d

omés afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense |'aprovaci6 per escrit del Laboratori.
phalitics marcats (+) en aguest informe han estat subcontractats.
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mag/l
mg/l Pt/Co
ufc/100ml

ufc/100ml

la mostra:
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