Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, seccié 8, full T24070. Inscripcidé 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaga del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat

LABORATORI

Pda. Porpres, 5 Camins, Finca 52

REUS S
” SERVE'S Lab&ratorl@alguesdereus.cat
MUNICIPALS Aigiies de Reus
INFORME D'ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC270272-18/01

AIGUES DE REUS
Placa de les Aigles 1
43201 - Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Data i hora de mostreig: 04/07/2018 9:00:00

Data i hora de recepci6 mostra: 04/07/2018 10:10:00

Data inici analisi: 04/07/2018

Data final analisi: 06/07/2018

Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC

Mostra: RE/AC270272-18

Referencia client: Analisi de control - Xarxa de distribucié

Referencia comanda:

Referencia oferta:

Mostrejador: RSMSA - Cortés (* segons instruccié IN11)

Procedéncia: Font Jardins de Reus

Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS PARAMETRICS UNITATS
RD140/2003

Residu sec a 180°C * 560,0 mg/I
Assecat del residu a 180°C / PNT-ME095

Clor lliure residual * 0,2 1,0 mg/I

Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME069

Conductivitat a 20°C 726 2500 uS /cm a 20 °C
Métode electromeétric / PNT-ME010 / AC

pH 7,9 6,5-9,5 Unitats
Metode electromeétric / PNT-ME012 / AC

Nitrats 7,0 50 mg/I

Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-ME017

Terbolesa 0,2 5 NTU
Metode Nefelometric / PNT-ME020

Bicarbonats * 171 mg/I
Titulacié volumeétrica / PNT-ME031

Olor TON * 2 3 index dilucio a 25 c°
Métode organoléptic / PNT-MEQ77

Gust TFN * 2 3 index dilucio a 25 c°®
Metode organoléptic / PNT-MEQ77

Amoni <0,15 0,5 mg/I
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO15

Color <5,0 15 mg/| Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-ME081

Bacteris coliformes * Absencia Abséncia ufc/100ml
Métode de filtraci6 en membrana / PNT-ME0O3

Escherichia coli * Abséncia Absencia ufc/100ml
Metode de filtraci6 en membrana / PNT-ME003

OBSERVACIONS
Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de I'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parametres analitzats la mostra:

COMPLEIX

Reus, 2 de agosto del 2018

Jaume Cabré Fontsere

CAP LABORATORI

Les incerteses de les determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposicio del client.
L'informe d’Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacié per escrit del Laboratori.
Els parametres analitics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.
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Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, seccié 8, full T24070. Inscripcié 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

LABORATORI
Pda. Porpres, 5 Camins, Finca 52
43206 REUS

REU S Tel. : 977 753 700
” SERVE'S Ezﬁo:rgtgrigaziggu:;e?sdereus.cat bt
MUNICIPALS Aiglies de Reus
INFORME D’ ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC270302-18/01

AIGUES DE REUS
Placa de les Aigiies 1

43201 - Reus

DADES DE LA MOSTRA:
Data i hora de mostreig: 09/07/2018 10:00:00
Data i hora de recepcié mostra: 09/07/2018 10:20:00
Data inici analisi: 09/07/2018
Data final analisi: 10/07/2018
Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC
Mostra: RE/AC270302-18
Referencia client: A.Controlt - Font publica
Referéncia comanda:
Referencia oferta:
Mostrejador: RSMSA - Aragonés (* segons instruccié IN11)
Procedeéncia: Font Canonge Bove
Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS UNITATS

PARAMETRICS
RD140/2003

Clor lliure residual * 0,2 1,0 mg/|
Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME069
Conductivitat a 20°C 665 2500 uS /cm a 20 °C
Métode electrométric / PNT-MEO010 / AC
pH 7,9 6,5-9,5 Unitats
Métode electrométric / PNT-MEO012 / AC
Nitrats 7,3 50 mg/|
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEQ17
Terbolesa 0,2 5 NTU
Métode Nefelomeétric / PNT-ME020
Olor TON * 2 3 index dilucio a 25 c°®
Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Gust TFN * 2 3 index dilucio a 25 c°®
Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Amoni <0,15 0,5 mg/|
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO15
Color <5,0 15 mg/l Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-ME081
Bacteris coliformes * Abséncia Abséncia ufc/100ml
Métode de filtracié en membrana / PNT-ME0O3
Escherichia coli * Abséncia Abséncia ufc/100ml

Métode de filtraci6 en membrana / PNT-ME0O3

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de I'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parametres analitzats la
mostra:

COMPLEIX

Reus, 2 de agosto del 2018

A1ES DF 3
Jaume Cabré Fontsere L INICIPALS, S
CAP LABORATORI @*
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Les incerteses de les determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposici6 del client.
L'informe d’Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacié per escrit del Laboratori.
Els parametres analitics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.
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LABORATORI
Pda. Porpres, 5 Camins, Finca 52
43206 REUS

REU S Tel. : 977 753 700
” SERVE'S Ezﬁo:rgtgrigaziggu:;e?sdereus.cat bt
MUNICIPALS Aiglies de Reus
INFORME D’ ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC270334-18/01

AIGUES DE REUS
Placa de les Aigiies 1

43201 - Reus

DADES DE LA MOSTRA:
Data i hora de mostreig: 18/07/2018 7:30:00
Data i hora de recepcié mostra: 18/07/2018 10:05:00
Data inici analisi: 18/07/2018
Data final analisi: 19/07/2018
Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC
Mostra: RE/AC270334-18
Referencia client: Analisi de control - Xarxa de distribucié
Referéncia comanda:
Referéncia oferta:
Mostrejador: RSMSA - Aragonés (* segons instruccié IN11)
Procedeéncia: Font Creu Roja
Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS UNITATS

PARAMETRICS
RD140/2003

Clor lliure residual * 0,8 1,0 mg/|
Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME069
Conductivitat a 20°C 716 2500 uS /cm a 20 °C
Métode electrométric / PNT-ME010 / AC
pH 8,0 6,5-9,5 Unitats
Métode electrométric / PNT-MEO012 / AC
Nitrats 7,6 50 mg/|
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEQ17
Terbolesa 0,2 5 NTU
Métode Nefelomeétric / PNT-ME020
Olor TON * 3 3 index dilucio a 25 c°®
Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Gust TFN * 3 3 index dilucio a 25 c°®
Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Amoni 0,21 0,5 mg/|
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO15
Color <5,0 15 mg/l Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-ME081
Bacteris coliformes * Abséncia Abséncia ufc/100ml
Métode de filtracié en membrana / PNT-ME0O3
Escherichia coli * Abséncia Abséncia ufc/100ml

Métode de filtraci6 en membrana / PNT-ME0O3

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de I'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parametres analitzats la
mostra:

COMPLEIX

Reus, 2 de agosto del 2018

Jaume Cabré Fontsere

CAP LABORATORI (%_”

!
Les incerteses de les determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposici6 del client.

L'informe d’Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacié per escrit del Laboratori.
Els parametres analitics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.
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Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, seccié 8, full T24070. Inscripcié 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

LABORATORI
Pda. Porpres, 5 Camins, Finca 52
43206 REUS

REU S Tel. : 977 753 700
” SERVE'S Ezﬁo:rgtgrigaziggu:;e?sdereus.cat bt
MUNICIPALS Aiglies de Reus
INFORME D’ ASSAIG

CODI INFORME: RE/AC270362-18/01

AIGUES DE REUS
Placa de les Aigiies 1

43201 - Reus

DADES DE LA MOSTRA:
Data i hora de mostreig: 23/07/2018 9:00:00
Data i hora de recepcié mostra: 23/07/2018 10:20:00
Data inici analisi: 23/07/2018
Data final analisi: 24/07/2018
Tipus mostra: Aigua per consum huma-AC
Mostra: RE/AC270362-18
Referencia client: A.control - Font puablica
Referéncia comanda:
Referencia oferta:
Mostrejador: RSMSA - Ferré (* segons instruccio IN11)
Procedeéncia: Font Passeig Sunyer
Envas: Plastic esterilitzat

PARAMETRES RESULTATS VALORS UNITATS

PARAMETRICS
RD140/2003

Clor lliure residual * 0,4 1,0 mg/|
Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME069
Conductivitat a 20°C 838 2500 uS /cm a 20 °C
Métode electrométric / PNT-MEO010 / AC
pH 7,6 6,5-9,5 Unitats
Métode electrométric / PNT-MEO012 / AC
Nitrats 17,5 50 mg/|
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEQ17
Terbolesa <0,2 5 NTU
Métode Nefelomeétric / PNT-ME020
Olor TON * 2 3 index dilucio a 25 c°®
Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Gust TFN * 2 3 index dilucio a 25 c°®
Métode organoléptic / PNT-MEQ77
Amoni <0,15 0,5 mg/|
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO15
Color <5,0 15 mg/l Pt/Co
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-ME081
Bacteris coliformes * Abséncia Abséncia ufc/100ml
Métode de filtracié en membrana / PNT-ME0O3
Escherichia coli * Abséncia Abséncia ufc/100ml

Métode de filtraci6 en membrana / PNT-ME0O3

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de I'aigua de consum huma establerts al Real decret 140/2003, pels parametres analitzats la
mostra:

COMPLEIX

Reus, 2 de agosto del 2018

£ REIS
Jaume Cabré Fontseré 15 MURICHALS, 5
CAP LABORATORI QT
{
Les incerteses de les determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposici6 del client.
L'informe d’Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacié per escrit del Laboratori.
Els parametres analitics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.
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