
REUS 
S ER VEtS 
MUNICIPALS AigUes  de  Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC300253-20/O1 

(Informe emés per Reus Serveis Municipals, S.A.) AIGUES DE REUS 
Plaça de es Ag ües 1 
43201 - Reus 

0 
0. 

DADES DE LA MOSTRA: 

humà-AC 

Data I hora de mostreig (1): 08/01/2020 8:30:00 
Data i hora de recepció: 08/01/2020 10:05:00 
Data inici anàlisi: 08/01/2020 
Data final anàlisi: 09/01/2020 
Tipus mostra: Aigua per consum 

E Referenda aboratori: RE/AC300253-20 
Referència client (1): Anàlisi de control - Xarxa de distribució 
Referència comanda: 

C.., Referenda oferta: 
- - 

Mostrejador (1): RSMSA - P1 (* segons instrucció INil) C., 
o  - Procedència (1): Font Mare Molas 
0 Envàs: Plastic esterilitzat 
0 
- PAiAMETREs RESULTATS VALORS UNITATS 

C PARAMETRICS 
,, RD14O/2003 
0 
C', •, 

Clor Iliure residual * 0,4 1,0 mg/I 
Esp. Abs. Molec. mètode del DPD / PNT-ME069 ______ 

•0 Conductivitat a 20°C 644 2500 uS/cm a 20°C 
Mètodeelectromèttiç/PNT-ME010 / ç___ 
pH 7,6 Unitats 

—C Mètodee!ectromètric/PNT-MEO12 / AC 
•5 0 '.,, p.. Nitrats 7,7 50 mg/I 

0 Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEO17 
Terbolesa 0,5 5 mu It— 
MètodeNefelornètric/ PNT-MEO2O 
OlorTON * 2 3 index diludo a 25 C0  

:2 
C t) Mètode organolepticJ PNT-ME077 

GustTFN* 2 3 index diludo a 25 C0  
0 Métode organolèptic / PNT-ME077 
0'  = 
c• 0 - 

Amoni <0,15 0,5 mg/I 
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO1S _______ 

.0 0 Color <5,0 15 mg/I Pt/Co 
Esp. Abs. Molec. UV-Vis  / PNT-MEO81 
Bacteris coliformes * 

Mètode de filtració en membrana / PNT-ME003 -4--. • ..  
do 

Eschenchia colt * 
Mètode de uiltració en membrana / PNT-ME003 

Absencia 
-------.—_-:_-------- ------ Absènaa ufqlooml 

FMG 692-07 EC 
(N SAY OS 
N 921 1 1E1143 

EIs assajos i presa de mostres marcats amb (9) 

no estan amparats per Vacreditació dENAC. 

Pàgina 1 de 2 

LAAkATOAi A. RUS $(R1.i  MWAC1PA - A).Ut.S OL NLtk 
*. Pp.p.s., 5 Foc, S I3AON RtUS Tt $77 7$) (4 - Qfl 333 93) qss,4sps - 

J 



FMG 692-07 EC 
ENSAYOS 

921 i LEI 743 no estan amparats per I acreditacio d ENAC. 

Pàgina 2 de 2 
Els assajos I presa de mostres marcats amb (*) 

,) 

REUS 
SER VEtS 
MUNICIPALS Aigtes  de  Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC300253-20/O1 

OBSERVACIONS 

Segons els criteris sanitaris sobre Ia qualitat de l'aigua de consum hurnà establerts al Real decret 140/ 2003, pets paràmetres analitzats Ia 
mostra: 
COMPLEIX 

Reus, 6 de febrero del 2020 

Jaurne Cabré Fontserè 

RESPONSABLE DEL LABORATORI 

Les incerteses de les determinacions analItiques acreditades per ENAC estan calculades a disposició del client. 
Lnforme d'Assaig nornés afecta a Ia mostra analitzada I no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori. 
Els paràrnetres analitics rnarcats (+) en aquest informe han estat subcontractats. 
Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pet client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades. 
Els resultats s'apliquen a Ia mostra tat corn es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre Ia presa de mostra i Ia deterrninació 
analItica no és I'adequat, pot afectar als resultats. 
El laboratori es comprornet a tractar tota Ia informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma 
confidencial, a excepció del que és requerit per Ilel. 

1ABORATQR ø,tUSStRYt, .1IS 4.LS 21 
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REUS 
SERVEIS 
MUNICIPALS Aigues  de  Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC300288-20/O1 

(Informe emès per Reus Serveis Municipals, S.A.) AIGUES DE REUS 

Placa de les Aigues 1 

43201 - Reus 

DADES DE LA MOSTRA: 
Data hora de mostreig (1): 
Data hora de recepció: 
Data mid anàlisi: 
Data final anàlisi: 
Tipus mostra: 
Referència aboratori: 
Referenda client (1): 
Referenda comanda: 
Referència oferta: 
Mostrejador (1): 
Procedència (1): 
Envàs: 

13/01/2020 8:00:00 
13/01/2020 10:30:00 
13/01/2020 
14/01/2020 
Aigua per consum humá-AC 
RE/AC300288-20 
Anàlisi de control - Xarxa de distribució 

RSMSA - Ferré (* segons instrucció IN 11) 
Font Boca de Ia Mina 
Plastic esterilitzat 

UN1TATS PARAMETRES RESLJLTATS VALORS 
PARAMETRICS 
RD14O/2003 

 

Clor Iliure residual * 
Esp. Abs. Molec, mètode del DPD / PNT-ME069 
Conductivitat a 20°C 
Mètode electromètric I PNT-ME010  MC  
pH 
Mètode electromètric / PNT-MEO12 / AC 
Nitrats 9,7 
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEO17 
Terbolesa 
Mètode Nefelomètric / PNT-MEO2O ______ 
OlorTON * 2 
Mètode organolèptic / PNT-ME077 
GustTFN * 2 
Mètode organolèptic/ PNT-ME077  
Amoni 
Espectrofotometria UV-Vis I  PNT-MEO15  
Color 
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-MEO81 
Bacteris coliformes * 
Métode de filtració en membraria / PNT-ME003 
Escherichia coli * 
Métode de filtració en membrana / PNT-ME003 

FMG 692O7 EC 
£ N SACO S 

N' 921 I LE1743 

Els assajos i prosa de mostres marcats amb (') 
no estan amparats per I'acreditació d'ENAC. 

Pàgina 1 de 2 

IAVQRATQRI 7t kUS MV.l. MUNCIIkS. DVl${0 AIUL5 St. t.tUF, 
Pd, 5 1t., 52 42)05 RUS Yl 77 75) 700 C.. 71 347 571 qdt's..s ..t 

0,3 

708 

8,1 

Absència 

Absència 

3 

3 

<0,15 0,5 

<5,0 15 

0,2 

Absència 

Absènda 

1,0 mg/I 

6,5 - 9,5 , Unitats 

50 

5 F 
index diluclo a 25 c° 

index diludo a 25 c° 

mg/I 

-J 
mg/I Pt/Co 

ufc/looml 

ufc/lOoml 

mg/I 

NTU 



Els assajos i presa de mostres marcats amb (*) 
N 921 i I.E 1743  no estan amparats per I'acredItadó d'ENAc. 

Pàgina 2 de 2 FMG 692-07 EC 
E JISAVO S 

REUS 
S ER yE is 
MUNICIPALS Aigiles de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI XNFORME: RE/AC300288-20/O1 

OBSERVACIONS 

Segons els criteris sanitaris sobre Ia qualitat de I'aigua de consum hurnà establerts al Real decret 140/2003, pets paràmetres analitzats Ia 
mostra: 
COMPLEIX 

Reus, 6 de febrero del 2020 

Jaurne Cabré Fontserè 

RESPONSABLE DEL LABORATORI 

Les incerteses de tes determinacions analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client. 
Lnforrne d'Assaig nornés afecta a Ia mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori. 
Els paràrnetres analItics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats. 
Les dades marcades amb (1) han estat proporcionacies pet client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades. 
Els resultats s'apliquen a Ia mostra tat corn es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre Ia presa de mostra I Ia deterrninació 
analItica no és l'adequat, pot afectar als resultats. 
El laboratorl es comprornet a tractar tota Ia inforrnaciO facilitada pet client o generada durant les activitats del laboratori de forma 
confidencial, a excepció del que és requent per llei. 

: 
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mg/I 

uS/cma20 0C 

0,7 

"-I-.- 
690 

1,0 

2500 

6,5 - 9,5 

50 

5 

 

8,0 

10,1 

 

0,4 

   

Unitats 

mg/I 

NTU 

,) 

REUS 
SER VEtS 
Mu N IC I PALS 

9? 
Aigües  de  Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC300314-20/O1 

(Informe emès per Reus Serveis Municipals, S.A.) AIGUES DE REUS 
Placa de les Aigues 1 
43201 - Reus 

DADES DE LA MOSTRA: 
Data i hora de mostreig (1): 
Data hora de recepció: 
Data inici anàlisi: 
Data final anàlisi: 
Tipus mostra: 
Referència laboratori: 
Referenda client (1): 
Referència comanda: 
Referència oferta: 
Mostrejador (1): 
Procedència (1): 
Envàs: 

PARAMETRES 

20/01/2020 10:15:00 
20/01/2020 10:25:00 
20/01/2020 
2 1/0 1/2020 
Aigua per consum humà-AC 
RE/AC3003 14-20 
Anàlisi de control - Xana de distribució 

RSMSA - Cortés (* segons instrucció IN 11) 
Font Pergola 
Plastic esterilitzat 

RESULTATS VALORS 
PARAMETRICS 
RD14O/2003 

 

UNITATS 

Clor Iliure residual * 

Esp. Abs. Molec. mètode del DPD / PNT-MEO69  
Conductivitat a 20°C 
Mètode electromètric f PNT-ME010] AC  
p11 
Mètode electromètric / PNT-MEO12 / AC 
Nitrats 
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEO17 
Terbolesa 
Mètode Nefelomètric I  PNT-MEO2O 
Olor TON * 

Mètode organo!epticPNT-ME077 
Gust TFN * 

'Mètode organolèptic 
Amoni <0,15 

P9fPrflr.iUV-Y5 /PNT-MEO1S 
Color 
Esp. Abs. Molec..UVYi.L)81  
Bacteris coliformes * 
Mètode de filtració en membrana / PNT-ME003 
Escherichia coil * Absència 

FMG 692-07 E&C 
ENS *60 S 
N' 921 I LE1743 

Els assajos i presa cle mostres marcats amb () 
no estan amparats per l'acreditació d'ENAd. 

Pàgina 1 de 2 

LAOSORATQRI d. RtlJf, SLNVtLS MVCII'*13• VISIU Ai5Ut.$ OL *152 
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2 

2 

3 index dilucio a 25 c° 

3 index diluclo a 25 c° 

0,5 mg/I 

<5,0 

Mètode de fultració en membrana / PNT-ME003 

15 mg/I Pt/Co 

Absència ufc/lo0ml 

Absènaa ufc/l0Oml 



Els assajos presa de mostres marcats amb (A) 

ei i LE1743  no estan amparats per I'acredltadó d'ENAC. 

FMG 692-07 EC 
N SAY OS 

Pàgina 2 de 2 

REUS 
SERVE IS 
MUNICIPALS 

91 
Aigtes de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC300314-20/O1 

OBSERVACIONS 

Segons els critens sanitaris sabre Ia qualitat de laigua de consurn hurnà establerts al Real decret 140/2003, pets paràrnetres analitzats Ia 
mostra: 
COMPLEX 

Reus, 6 de febrero del 2020 

Jaume Cabré Fontserè 
RESPONSABLE DEL LABORATORI 

Les incerteses de les determinacions analItiques acreditades per ENAC estan calculades I a disposició del dient. 
Lnforme d'Assaig nornés afecta a Ia mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboraton. 
Els paràmetres anailtics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats. 
Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel dient. El laboraton no es fa responsable d'aquestes dades. 
Els resultats s'apliquen a Ia mostra tal corn es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre Ia presa de rnostra I Ia deterrninadó 
analItica no és l'adequat, pot afectar als resultats. 
El laboratori es compromet a tractar tota Ia inforrnaciO facilitada pel client a generada durant les activitats del laboratori de forma 
confidencial, a excepció del que és requerit per llei. 

LAORATORI RUJS StOVUS UNCV*LS DS! AUtS DL SEIJS 
Id, Porp . .'.c. '2  13O Ot Y,h 91 7S. OO ?I )4Z U ..* .I 



PARAMETREs 

Clor Hiure residual * 

Esp. Abs. Molec. mètode del DPD / PNT-ME069 
Conductivitat a 20°C 
Metodeelectromètiic/PNT-MEO1O / AC 
pH 
Mètode elEçomethç_/ -MEO12 / AC 
Nitrats 
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEO17 
Terbolesa 
Mètode Nefelomètric/ PNT-MEO2O 
OIorTON* 
Métode organoièpticfPNT-ME077 
GustTFN* 
Mètode organolèpticjPNT-MEOJ7 
Amoni 
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO1S 
Color 
Esp, Abs. Molec. UV-Vis / PNT-MEO81 , 
Bacteris coliformes * I 
Mètode de flltració en membrana / PNT-ME003 
Escherichia coli * 

Mètode de filtració en membrana / PNT-ME003 

RE U S 
SERVEIS 
MUNICIPALS Aigtes de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC300340-20/ 01 

(Informe emès per Reus Serveis Municipals, S.A.) AIGUES DE REUS 
Plaça de es Aigues 1 
43201 - Reus 

DADES DE LA MOSTRA: 
Data i hora de mostreig (1): 
Data I hora de recepció: 
Data mid anàlisi: 
Data final anàlisi: 

Tipus mostra: 
Referència laboratori: 
Referència client (1): 
Referència comanda: 
Referenda oferta: 
Mostrejador (1): 
Procedència (1): 
Envàs: 

27/01/2020 8: 15:00 
27/01/2020 10:20:00 
27/01/2020 
28/01/2020 
Aigua per consum humà-AC 
RE/AC300340-20 
Anàlisi de control - Xarxa de distribució 

RSMSA - Pi (* segons instrucció INil) 
Font Carrer Lituania 
Plastic esterilitzat 

RESULTATS VALORS 
PARAMETRICS 
RD14O/2003 

UNITATS 

0,6 1,0 mg/I 

665 2500 uS /cm a 20 °C 

7,8 6,5 - 9,5 Unitats 

9,6 50 mg/I 

0,2 S NTU 

2 3 index diluao a 25 c° 

2 3 index dilucio a 25 c° 

<0,15 0,5 mg/I 

<5,0 15 mg/I Pt/Co 

Absènda Absència ufc/ lOOmI 

Absènda Absènda ufc/ lOOmI 

FMG 692-07 EC 
9 N SAYS S 

N' 921 / LE1743 

Els assajos I presa de mostres marcats amb (A) 

no estan amparats per I'acredltació d'ENAd. 

Pàgmna 1 de 2 
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REUS 
SERvEIs 
Mu N IC I PALS Aigiies de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

COD! XNFORME: RE/Ac30034O-20/O1 

OBSERVACIONS 

Segons els criteris sanitans sobre a qualitat de laigua de consurn humà establerts al Real decret 140/2003, pels paràrnetres analitzats Ia 
mostra: 
COMPLEIX 

Reus, 6 de febrero del 2020 

Jaurne Cabré Fontserè 

RESPONSABLE DEL LABORATORI 

Les incerteses de es determinadons analitiques acreditades per ENAC estan calculades i a dispostció del dient. 
Linforme d'Assaig nornés afecta a Ia mostra anatitzada i no es pot reproduir pardalment sense l'aprovadó per escrit del Laboraton. 
Els paràrnetres anailtics marcats (~) en aquest informe han estat subcontractats. 
Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pet client. El laboraton no es fa responsable d'aquestes dades. 
Els resultats s'apliquen a Ia mostra tat corn es va rebre at laboratori. Si el temps transcorregut entre Ia presa de mostra i Ia deterrninació 
analItica no és t'adequat, pot afectar ats resultats. 
El laboratori es comprornet a tractar tota Ia inforrnaciO facilitada pet client o generada durant es activitats del laboratori de forma 
confidencial, a excepció del que és requerit per llei. 

FMG 692-07 E C 
(p SAYO S 
N 921 I (.51743 

Els assajos presa de mostres marcats amb (9)  
no estan amparats per Vacredltació d'ENAC. 
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