
REUS 

SERVEIS 

MUNICIPALS Aigiks de Reus 
INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC305537-20/01 

(Informe emès per Reus Serveis Municipals, S.A.) AIGUES DE REUS 
Plaça de les Aigües 1 
43201 - Reus 

DADES DE LA MOSTRA: 
Data I hora de mostreig (1): 
Data i hora de recepció: 
Data mid anàlisi: 
Data final anàlisi: 
Tipus mostra: 
Referenda laboratori: 
Referència chent (1): 
Referenda comanda: 
Referenda oferta: 
Mostrejador (1): 
Procedència (1): 
Envàs: 

02/03/2020 9:55:00 
02/03/2020 10:10:00 
02/03/2020 
03/03/2020 
Aigua per consum humà-AC 
RE/AC305537-20 
Anàlisi de control - Xarxa de distribudió 

RSMSA - Cortés (* segons instrucció IN 11) 
Font Z.V. Jardins de Reus C/ Manresa (LIDL) 
Plastic esterilitzat 

— '9 

9 •0 
a' 

0 
c.4 , 

a' 

PAR METRES RESULTATS VALORS UNITATS 
PARAMETRICS 
RD14O/2003 

Clor Iliure residual * 0,6 1,0 mg/I 
Esp. Abs. Molec. mètode del DPD / PNT-ME069 

•0 0 Conductivitat a 20°C 799 2500 uS /cm a 20 d 
'9 .- 

a, 
Mètode electrornètric / PNT-MEO1O / AC 
pH 
Mêtode etectrométric / PNT-MEO12 / AC 

7,8 6,5-9,5 Unitats 

•0 
90 

N 
mo 

Nitrats 
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEO17 

13,0 mg/I 

Terbolesa 0,2 NTU 
'9— 

Mètode Nefelométric / PNT-MEO2O 
C— 

a :9 
C') 

: 

index dilucio a 25 c° Olor TON * 

Mètode organolèptic / PNT-ME077 
2 

GustTFN * 2 1 3 index diluclo a 25 c° 
C 
• 0' 

a' - 
I' 0 

Mètode organolèptic / PNT-ME077 
Amoni <0,15 0,5 mg/I 
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO1S 

a, Color 
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-MEO81 

<5,0 15 mg/I PVCo 

Bacteris coliformes * Absènda Absènda ufc/100m1 
-I 

Mètode de fultraaó en membrana / PNT-ME003 
Escherichla coli * Absència Absència ufd/l0oml 

'(0 

-'9 
In C 

Mètode de filtraaó en membrana / PNT-ME003 

FMG 692-07 EC 
EN SAYO S 

N 921 1 LE1743 

Els assajos i presa de mostres marcats amb (*) 
no estan amparats per I'acredltadó d'ENAC. 
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EC 
F N £ AYE E Els assajos presa de mostres marcats amb (4) 

, . El 743  no estan amparats per I'acredltadó d'ENAC. 
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,, 

REUS 
SERVEIS 
MUNICIPALS Aigiles de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC305537-20/01 

OBSERVACIONS 

Segons els cnteris sanitaris sobre Ia qualitat de I'aigua de consum humà establerts al Real decret 140/2003, pels paràrnetres analitzats Ia 
mostra: 
COMPLEIX 

Reus, 7 de abril del 2020 

Jaume Cabré Fontserè 

RESPONSABLE DEL LABORATORI 

Les Incerteses de les determinacions analItiques acreditades per ENAC estan calculades I a disposició del client. 
Lnforrne d'Assaig noniés afecta a Ia mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovadó per escrit del Laboratori. 
Els paràmetres analItics marcats (4-) en aquest informe han estat subcontractats. 
Les dades marcades amb (1) han estat propordonades pel dient. El laboraton no es ía responsable d'aquestes dades. 
Els resultats s'apliquen a Ia mostra tal corn es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre Pa presa de mostra i Ia determinació 
anallbca no és l'adequat, pot afectar als resultats. 
El laboraton es compromet a tractar tota Ia informaaó facilitada pel dient 0 generada durant es activitats del laboratori de forma 
conf'idencial, a excepdó del que és requerit per llei. 



REUS 
SERVEIS 
Mu NI CI PALS Aigiles de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

COOl INFORME: RE/AC305567-20/01 

(Informe emès per Reus Serveis Municipals, S.A.) AIGUES DE REUS 
Plaça de tes Aigues 1 
43201 - Reus 

DADES DE LA MOSTRA: 
Data I hora de mostreig (1): 
Data I hora de recepció: 
Data mid anàlisi: 
Data final anàiisi: 
Tipus mostra: 
Referenda laboratori: 
Referenda chent (1): 
Referenda comanda: 
Referència oferta: 
Mostrejador (1): 
Procedència (1): 
Envàs: 

09/03/2020 9:40:00 
09/03/2020 10:25:00 
09/03/2020 
10/03/2020 
Aigua per consum humà-AC 
RE/AC305567-20 
Anàlisi de control - Xarxa de distribudió 

RSMSA - Pm ( segons instrucdió IN 11) 
Font Canonge Bovè 
Plastic esterilitzat 

C 

a 

0 
N , 

PARAMETRES RESULTATS VALORS 
PARAMETRIcS 
RD14O/2003 

UNITATS 

Clor Iliure residual * 0,5 1,0 mg/I 
Esp. Abs. Moec. mètodedel DPD / PNT-ME069 

'a 'o Conductivitat a 20°C 837 2500 uS /cm a 20 Od 

0. Mètode electromètric / PNT-MEO1O / AC 
, 

•0 

pH 
Mètode electromètric / PNT-MEO12 / AC 

8,0 6,5 - 9,5 Unitats 

50 mg/I , 0 
,, p.. Nitrats 12,0 
0 Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEO17 

Terbolesa 0,4 NTU 
Mètode Nefelomètric / PNT-MEO2O 

C 
Olor TON * 2 index dilucio a 25 c° 

CU Mètode organoIèptic / PNT-ME077 
: Gust TFN * index dilucio a 25 c° 
0 - • a. Mètode organolèptic / PNT-ME077 

Amoni <0,15 0,5 mg/I 
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO1S 
Color <5,0 15 mg/I Pt/Co 
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-MEO81 
Bacteris coliformes * Absència Absència ufdflooml 
Mètode de flltració en membrana I PNT-ME003 

1° 
In 

Escherlchia coil * 

Mètode de filtració en membrana / PNT-ME003 
Absència Absència ufc/lo0rnl 

UI C 

FMG 692-07 EC 
ENSAYO$ 
N' 21 I LE1743 

Els assajos I presa de mostres marcats 3mb (*) 
no estan amparats per I'acreditadó d'ENAC. 
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EC Els assajos I presa de mostres marcats amb (*) FUSSY OS 
921 I LE 1743  no estan amparats per lacreditacIó d'ENAC. 

FMG 692-07 Pàgina 2 de 2 

REUS 
SER VEtS 
MU N ICIPALS Aigtes de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC305567-20/O1 

OBSERVACIONS 

Segons els cntens sanitaris sobre Ia qualitat de I'aigua de consurn hurnà establerts al Real decret 140/2003, pels paràrnetres analitzats Ia 
mostra: 
COMPLEIX 

Reus, 7 de abril del 2020 

Jaurne Cabré Fontserè 

RESPONSABLE DEL LABORATORI 

Les incerteses de les determinacions anailtiques acreditades per ENAC estan calculades a dispostc,O del dient. 
Linforme d'Assaig nornés afecta a Ia mostra analitzada I no es pot reproduir parcialment sense I'aprovadó per escrit del Laboratori. 
Els paràrnetres analItics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats. 
Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades. 
Els resultats s'apliquen a Ia mostra tal corn es va rebre al laboratori. Si el ternps transcorregut entre Ia presa de rnostra I Ia deterrninadó 
analItica no és l'adequat, pot afectar als resultats. 
El laboratori es compromet a tractar tota Ia informació facilitada pel client o generada durarit es activitats del laboratori de forrna 
confidencial, a excepció del que és requerit per Del. 
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REUS 
SERVE IS 
MUNICIPALS Aigiies de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC305599-20/O1 

(Informe emès per Reus Serveis Municipals, S.A.) AIGLJES DE REUS 
Plaça de les Aigues 1 
43201 - Reus 

DADES DE LA MOSTRA: 
Data i hora de mostreig (1): 
Data I hora de recepció: 
Data mid anàlisi: 
Data final anàlisi: 
Tipus mostra: 
Referenda laboratori: 
Referència client (1): 
Referenda comanda: 
Referenda oferta: 
Mostrejador (1): 
Procedència (1): 
Envàs: 

16/03/2020 8:50:00 
16/03/2020 10:20:00 
16/03/2020 
17/03/2020 
Aigua per consum humà-AC 
RE/AC305599-20 
Anàlisi de control - Xarxa de distribució 

RSMSA - Ferré (* segons instrucdió IN 11) 
Font Creu Roja 
Plastic esterilitzat 

PARAMETRES 

Clor Iliure residual * 

Esp. Abs. Molec. mètode  del DPD / PNT-ME069 
Conductivitat a 20°C 
Mètode electromètric / PNT-ME010 / AC 
pH 
Mètode electromètnc / PNT-MEO12 / AC 
Nitrats 
Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEO17 
Terbolesa 
Mètode Nefelornétric / PNT-MEO2O 
Olor TON * 

Mètode organolèptic / PNT-ME077 
Gust TFN * 
Mètode organolèptic / PNT-ME077 
Amoni 
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-MEO1S 
Color 
Esp. Abs. Molec. UV-Vis / PNT-MEOS1 
Bacteris coliformes * 

Métode de fillraaó en membrana / PNT-ME003 
Escherichia coIl * 
Mètode de filtració en membrana /  PNT-ME003 

RESULTATS VALORS 
PARAMETRIcS 
RD14O/2003 

UNITATS 

0,8 1,0 mg/I 

778 2500 uS /cm a 20 °C 

8,0 6,5 - 9,5 Unitats 

11,6 50 mg/I 

<0,2 5 NTU 

2 3 index dilucio a 25 c° 

2 3 index dilucio a 25 C0  

<0,15 0,5 mg/I 

<5,0 15 mg/I Pt/Co 

Absènda Absènda ufc/loOml 

Absència Absènda ufc/lo0ml 

4 

FMG 692-07 EC 
(NOSY 0$ 
N 921 I LE1743 

Els assajos i presa de mostres marcats amb () 
no estan amparats per I'acreditadó d'ENAd. 
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EC 
EN 9£Y 00 Els assajos I presa de mostres marcats amb (*) 

921 ; 10 743 no estan amparats per l'acreditació d'ENAC. 

Pàgina 2 de 2 FMG 692-07 

REUS 
SERVE IS 
MUNICIPALS Aigiles de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC305599-20/O1 

OBSERVAQONS 

Segons els criteris sanitaris sobre Ia qualitat de laigua de consurn humà establerts al Real decret 140/2003, pels paràrnetres analitzats a 
mostra: 
COMPLEIX 

Reus, 7 de abril del 2020 

Jaume Cabré Fontserè 
RESPONSABLE DEL LABORATORI 

Les incerteses de les determinacions anailtiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client. 
LThforme d'Assaig nornés afecta a Ia mostra analitzada I no es pot reproduir parcialment sense l'aprovadó per escnt del Laboratori. 
Els paràmetres analitics marcats (+) en aquest inforrne han estat subcontractats. 
Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades. 
Els resultats s'apliquen a Ia mostra tal corn es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre Ia presa de mostra Ia deterrninació 
anailtica no és l'adequat, pot afectar als resultats. 
El laboratori es compromet a tractar tota Ia informació facilitada pel client o generada durant es activitats del laboratori de forma 
confidencial, a excepció del que és requent per llei. 
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REUS 
S ER VEtS 
Mu N I Cl PALS Aigiies  de  Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC305627-20/O1 

(Informe emès per Reus Serveis Municipals, S.A.) AIGUES DE REUS 

Plaça de es Aigües 1 
43201 - Reus 

DADES DE LA MOSTRA: 
Data I hora de mostreig (1): 
Data I hora de recepció: 
Data inici anàlisi: 
Data final anàlisi: 
Tipus mostra: 
Referenda laboratori: 
Referenda client (1): 
Referència comanda: 
Referència oferta: 
Mostrejador (1): 
Procedència (1): 
Envàs: 

23/03/2020 8:25:00 
23/03/2020 9:40:00 
23/03/2020 
24/03/2020 
Aigua per consum humà-AC 
RE/AC305627-20 
Anàlisi de control - Xarxa de distribució 

RSMSA - Cortés (* segons instrucció IN 11) 
Font Passeig Sunyer 
Plastic esterilitzat 

= 

C) -c 
C) 

0  C 

PARAMETRES RESULTATS VALORS 
PARAMETRICS 
RD14O/2003 

UNITATS 

Clor Iliure residual * 0,3 1,0 mg/I 
Esp. Abs. Molec. métode del DPD / PNT-ME069  

-c -a 
c 

Conductivitat a 20°C 
ode ctr.c.L:MEPQLA.c 

690 2500 uS /cm a 20 °C 

Ca 
pH 7,9 6,5 - 9,5 Unitats 

-a Mètodeelectromètric / PNT-MEO12 / AC  
Ca 0 C,. N. Nitrats 11,8 50 mg/I 
CS 0 Esp. Abs. Molec., espectre ultraviolat / PNT-MEO17 

I—. lerbolesa <0,2 5 NTU 
'C— 

MètodeNefe!omètnc/PNT-MEO2O 

, 
si :2 cC) 

Olor TON * 
Mètode organoleptiçJ PNT.:!1077 

2 3 index dilucio a 25 c° 

a 
CS 

Gust TFN * 

Mètode organolèptic / PNT-ME077 
2 3 iddfl25c0 1 

0. 
C,., C Amoni <0,15 .--c.----. i/j 
0, 
CC., a 

Ca 
CC., 

Espectrofotometria UV-Vis  / PNT-MEO15 
Color 
Esp. Abs. 

<5,0 15 mg/I Pt/Co 

.-1 
z U., 

F-
-1 
E 

Bacteris coliformes * 

Mètode de flltració en membrana / PNT-ME003 
ncia Absència ufc/lo0ml 

ufc/100m1 Escherichia coli * Absènda Absència 
0 

U,  Mètode  de filtració en membrana / PNT-ME003 _______ 
= 

- 

ZC, 

a 
- 'C 

FMG 692-07 ETC 
EN SAY OS 
F. 021 I LE1143 

Es assajos presa de mostres marcats arob (A) 
rio estan amparats per acreditació d'ENAC. 
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-
Els assajos presa de mostres marcats amb (9) 

.' 921 I LE1143 no estan amparats per l'acreditació d'ENAc. 
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ON SAY OS 

REUS 
SERVE IS 
MUNICIPALS Aigtes de Reus 

INFORME D'ASSAIG 

CODI INFORME: RE/AC305627-20/O1 

OBSERVACIONS 

Segoris els criteris sanitaris sobre Ia qualitat de laigua de consurn humà establerts al Real decret 140/2003, pels paràmetres analitzats Ia 
mostra: 
COMPLEIX 

Reus, 7 de abril del 2020 

Jaume Cabré Fontserè 

RESPONSABLE DEL LABORATORI 

Les incerteses de les determinacions analltiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client. 
Lnforme d'Assaig nornés afecta a Ia mostra analitzada I no es pot reproduir parcialment sense I'aprovació per escrit del Laboratori. 
Els paràrnetres analltics marcats (~) en aquest informe han estat subcontractats. 
Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades. 
Els resultats s'apliquen a Ia mostra tal corn es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre Ia presa de rnostra I Ia determinació 
anailtica no és I'adequat, pot afectar als resultats. 
El Iaboratori es cornpromet a tractar tota Ia informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma 
confidencial, a excepdó del que és requent per IIei. 

LA9CAATQ*I o LUS OO1U. MUKIGIPAU- 2VI.I £.IJU O R&US 
P4, Pn 4 r... 5.1 4259 At US YI 'II P TSP I•Q t. q J4  cj ,..,.1,r,. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

